
Referens nr: A

Ombesiktningsprotokoll
Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
 BFS 2012:6 OVK2

A1 - Byggnad
Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr

761 45
Byggnadsägaren Postadress Postnr

761 45
Faktureringsadress Postadress Postnr

761 45
Fastighetsansvarig/Förvaltare Telefonnr

Internt byggnadsnamn Internt byggnadsnr Verksamhet BRA  i m2 Ant. Lgh Ant. lokaler

2
Datum för besiktning Datum för ombesiktning Datum för nästa ordinarie besiktning Resultat

Godkänd

##

0 Ventilationsanläggningen bedöms efter ombesiktning vara godkänd. Samtliga nedslag av typ 2 är åtgärdade

0

0 Hus A, Frötunagatan, Roslagens Styr har bytt samtliga 6st reläer samt en tryckvakt. Nu går aggregatet på full

0 hastighet.

0

0 Hus D, Lundmansgatan, EVR har bytt filter i tilluftsaggregat, rekommenderat bytesintervall bör vara max 1 år.

0 Komplettering av tallrik till den tallriksventil som saknade reglering. Lokalen har således balanserad ventilation

0 igen med ett litet undertryck.

0

0

0

0

Bil.Beteckn.

Postadress Postnr

761 42

Brf Väktaren
Ort

Ort

E-postTelefon nr

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Certiferingsorgan Cert.nummer

5366 2019-04-29

Bergsgatan 12 A NorrtäljeEnergi & Ventilation i Roslagen

7144001950-20161110-2

Ort

Frötunagatan 16 NorrtäljeVäktaren 1

Ort / Underskriftsdatum

Norrtälje - 2017-04-13
Namnteckning

Kvalificerad
BehörighetsnivåGiltighetstid

Kiwa/Swedcert

OrtFöretag

Jan Andersson info@ev-r.se
Besiktningsman

C: Anmärkning

+46 76 191 84 27

E: Aggregatprot

Intyg

2016-11-10 2017-04-12 2019-11-10 / 2019-11-14

         Bilagor

NorrtäljeStegelbäcksvägen 12 C

Brf Väktaren Stegelbäcksvägen 12 C Norrtälje

Förskola

Fax / e-post

D: Åtgärder

L: Flöde/Driftid/Effekt

FunkiS v 1.1



Besiktningsdatum

2016-11-14

Nästa besiktning datum

2019-11-14
Behörighetsnivå Cert.organ Cert.nr

Kvalificerad 5366

Ventilationskontrollen avser avdelning: Solrosen

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) 

enligt BFS 2012:6, OVK 2, har utförts i denna byggnad

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden

Fastighetsbeteckning Adress

Väktaren 1

Besiktningsman Ort, Datum för underskrift

Energi & Ventilation Roslagen Kiwa/Swedcert

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

INTYG

Frötunagatan 16
Internt byggnadsnamn

1958
Systemnr

TA01, FF1

Resultat av kontrollen Namnteckning

Godkänd

Jan Andersson Norrtälje 2017-04-13

Företag

FunkiS v 1.1



Besiktningsdatum

2016-11-10

Nästa besiktning datum

2019-11-10
Behörighetsnivå Cert.organ Cert.nr

Kvalificerad 5366

Ventilationskontrollen avser avdelning: Fröet

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden

Företag

Valvet Förvaltning Kiwa/Swedcert

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Jan Andersson Norrtälje 2017-04-13

Resultat av kontrollen Namnteckning

Godkänd

Internt byggnadsnamn

1958
Systemnr

TA01, FF1
Besiktningsman Ort, Datum för underskrift

INTYG
Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) 

enligt BFS 2012:6, OVK 2, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning Adress

Väktaren 1 Lundmansgatan 11

FunkiS v 1.1


