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Kund: Brf Väktaren 

Adress: Stegelbäcksgatan 12 C 

Postadress: 761 45 Norrtälje 

 

Er referens: Lars Niklasson 

Vår referens: Jan Andersson 

 

Besiktningsman: Jan Andersson 

Besiktningstidpunkt: 14/2 & 15/2 08:00-16:00 

Utomhustemperatur: Varierande under dagen, omkring 0°c. 

Instrument: Fluke Ti10 

 

Uppvärmningssystem: Fjärrvärme 

 

 

Med vänlig hälsning 
 

______________________ 
Jan Andersson 
Certifierad Byggtermograför Level 1. 
Certifierad Sakkunnig Funktionskontrollant. 
Certfierad Energiexpert. 

Tel: +46 76 191 84 27 

E-post: jan.andersson@ev-r.se 
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Ansvarsbegränsningar: 
Resultatet av utfört arbete och slutsatser i denna rapport ska ses som rekommendationer. Uppdraget har 
utförts på kundens begäran. Resultatet i bilderna förändras över tiden då yttre faktorer såsom temperatur, 
strålning och vind påverkar resultatet. Rekommendationer i denna rapport ska inte ses som en garanti för 
minskad energianvändning. 

Bakgrund: 
En byggtermografi har utförts i samband med att en OVK har utförts i fastigheten. Utvalda lägenheter har 
även inomhusgivare inkopplade till de uppkopplade prognosstyrningen för fjärrvärme. 

Metod: 
Lägenheterna har besiktiga i rum där uppvärmning sker, eventuella köldbryggor har kontrollerats samt 
avkylningar på radiatorer och rördragningar.. 

I rapporten används olika temperaturomfång i bilderna för att kunna visa resultatet av 
termograferingsbilden på bästa sätt, det är därför viktigt för att kontrollera temperaturskalan på den 
aktuella bilden för att få en god uppfattning om hur stor temperaturskillnad de är på de olika ytorna. 
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Innehållsförteckning 

 
 
 
 
Adress: Lägenhetsnummer: Namn: Sida 

Frötunagatan 16 A 1301 / 7 Ekeberg 5-7 

Frötunagatan 16 C 1202 / 23 Norblad 7-9 

Frötunagatan 16 A-C  Förskola 9-13 

Stegelbäcksgatan 12 C 1301 / 53 Porsmyr 14 

Stegelbäcksgatan 14 C 1103 / 75 Nilsen 15-17 

Stegelbäcksgatan 14 B 1203 / 69 Andersson 18-19 

Lundmansgatan 13 A 1301 / 106 Gustafsson 20-22 

Lundmansgatan 11 C 1302 / 99 Pettersson 22-23 

Lundmansgatan 11 A 1301 / 86 Sahlström 24 

Lundmansgatan 11 A-C  Förskola 25-28 
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Frötunagatan 16A   Lgh 1301 / 7  Ekeberg 
 

 

 
Tillopp-Retur.IS2 
2017-02-14 08:31:01 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Framledning och Returlednings temperatur på 
radiator. 

 

 
Fönster.IS2 
2017-02-14 08:31:18 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Avkylning av fönster och vägg via fönsterventil. 
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Hörn skarv.IS2 
2017-02-14 08:31:27 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Köldbrygga i hornet. 

 

 
Vägg-skarv.IS2 
2017-02-14 08:32:21 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Köldbrygga vägg/tak, går även att se svaga 
konturer av byggnadskonstruktionen. 
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Avkylning radiator.IS2 
2017-02-14 08:33:31 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Normalt avkylningsflöde av radiator. 

 
 
 
 

Frötunagatan 16C   Lägenhet 1202 / 23  Norblad 
 

 
Värmeslits.IS2 
2017-02-14 10:24:57 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Radiatorstammar går i utbyggnad av vägg i 
många lägenheter, går tydligt att se var stammen 

går. 
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Hörnskarv 2.IS2 
2017-02-14 10:25:04 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Köldbrygga, skarv. 

 

 
Skafferiventil.IS2 
2017-02-14 10:27:36 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Skafferiventil, strypt tallriksventil, en av få 
lägenheter som har kvar dessa ursprungliga 

ventiler. 
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Hörnskarv.IS2 
2017-02-14 10:28:24 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Köldbrygga 

 

 
Radiatorflöde.IS2 
2017-02-14 10:28:45 
 

 
Bild för synligt ljus 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Normal avkylning av radiator. 
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Förskola – Frötunagatan 

 
 

 
Avkylning radiator.IS2 
2017-02-14 14:22:35 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Kamerabild för kontroll av avkylning radiator. 

 

 
Tillopp-retur.IS2 
2017-02-14 14:23:03 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Tillopp och returtemperatur till radiator. 
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Väggtemperatur.IS2 
2017-02-14 14:23:21 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Yttemperatur på vägg. 

 

 
Radiatorskydd.IS2 
2017-02-14 14:26:15 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Förlorad värmeeffekt p.g.a inbyggd radiator 
bakom elementskydd. 
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Avkylning rad.IS2 
2017-02-14 14:26:40 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Avkylning radiator. 

 

 
Radiatorskydd2.IS2 
2017-02-14 14:26:54 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Ytterligare bild för att visa på förlorad effekt pga 
elementskydd. 
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Golvtemperatur.IS2 
2017-02-14 14:45:51 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Temperaturkoll av golv. 
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Stegelbäcksgatan 12 C   Lägenhet 1301 / 53  Porsmyr 
 
 

 

 
Köldbrygga1.IS2 
2017-02-14 13:22:12 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Köldbryggor tak/vägg 

 

 
Köldbrygga2.IS2 
2017-02-14 13:22:57 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Köldbryggor tak/vägg. 
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Stegelbäcksgatan 14 C   Lgh 1103 / 75  Nilsen 

 
 
 

 
Radiatoravkylning.IS2 
2017-02-15 10:41:19 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Avkylning av radiator. 

 

 
Spaltventil.IS2 
2017-02-15 10:42:47 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Avkylning, fönsterventil öppen. 
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Tillopp-retur.IS2 
2017-02-15 10:44:01 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Temperaturkoll, tillopp och retur. 

 

 
Värmeslits.IS2 
2017-02-15 10:45:05 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Ytterligare bild på radiatorstam som går genom 
alla lägenheter, syns tydligt genom vägg. 
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Avstängd.IS2 
2017-02-15 10:45:44 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Avstängd radiator i sovrum. 

 

 
Skarv.IS2 
2017-02-15 10:45:58 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Köldbrygga golv/vägg. 
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Stegelbäcksgatan 14 B   Lgh 1203 / 69   Andersson 

 
 

 
Värmeslits.IS2 
2017-02-15 09:24:51 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Värmestam i vardagsrum, syns tydligt på vägg. 

 

 
Balkongdörr.IS2 
2017-02-15 09:25:03 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Infiltration av luft genom otät balkongdörr. Även 
högre temperatur på returledningen än 

framledning till radiator? Oklart varför, felkopplad 
stam? 
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Balkongdörr otät.IS2 
2017-02-15 09:26:12 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Otät balkongdörr, infiltration genom tätningslist. 

 

 
Kök lågt flöde.IS2 
2017-02-15 09:29:33 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Lågt flöde genom radiator i kök, vred fullt öppen, 
låg framledningstemperatur. 
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Lundmansgatan 13 A  Lgh 1301 / 106   Gustafsson 

 
 

 
Tillopp-retur.IS2 
2017-02-15 12:21:43 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Temperaturkontroll, framledning och returledning. 

 

 
Avkylning radiator.IS2 
2017-02-15 12:23:17 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Avkylning av radiator. 
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Vägg mot kök.IS2 
2017-02-15 12:23:34 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Köldbrygga i sovrum mot vägg i kök,  

 

 
Avkylning ovanför spis.IS2 
2017-02-15 12:24:19 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Samma utrymme som föregående bild. 
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Tak kök.IS2 
2017-02-15 12:24:25 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Köldbrygga tak/vägg i kök. 

 
 

 

Lundmansgatan 11 C   Lgh 1302 / 99   Pettersson 

 
 

 
Skarv.IS2 
2017-02-15 14:04:45 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Köldbrygga i kök. 
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Vägg.IS2 
2017-02-15 14:05:15 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Köldbrygga vägg/tak. 

 

 
Radiator.IS2 
2017-02-15 14:05:29 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Avkylningskontroll av radiator. 
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Lundmansgatan 11 A   Lgh 1301 / 86   Sahlström 

 
 
 

 
Avkylning rad.IS2 
2017-02-15 15:08:45 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Avkylningskontroll av radiator. 

 

 
Balkongdörr.IS2 
2017-02-15 15:11:08 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Kontroll av luftinfiltration och otäthet av 
balkongdörr. 
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Förskola – Lundmansgatan 

 
 

 
Under aggregat.IS2 
2017-02-14 13:49:34 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Starkt undertryck i lokal ger luftinfiltration bakom 
aggregat, otätt mot väggfäste. 

 

 
Mot krypgrund.IS2 
2017-02-14 13:53:29 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Luftinfiltration från vägg / souteräng. 
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Tillop.IS2 
2017-02-14 13:54:42 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Tilloppsflöde till radiatorer. 

 

 
Spaltventil kontorsdel.IS2 
2017-02-14 13:59:15 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Spaltventil i kontorsdel av lokal, även en viss 
infiltration kan ses genom fönstret som ej går att 

stänga helt. 
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Luftinfiltration.IS2 
2017-02-14 14:00:44 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Luftinfiltration genom entrédörr pga undertryck. 

 

 
Tillop retur rad.IS2 
2017-02-14 14:01:14 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Temperaturkoll av tillopp och retur radiator på 
WC. 
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Golvtemp.IS2 
2017-02-14 14:03:29 
 

 
Bild för synligt ljus 

 

Bildinfo 
Kameramodell: Ti10 

Kommentar: Kontrollskjutning av golvtemperatur precis 
innanför entré. 

 


