E n e rg i & M é i Ej é_i Referensnr:  7144001950-20230405-1 A

Plats for stampel

“1
Besiktningsprotokoll
Funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBF kap 5,
BFS 2011:16 {OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med &ndringar
A1 - Byggnad
Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Ort
Vaktaren 1 Frétunagatan 16 76145 |Norrtélie
Byggnadségare Postadress Postnr Ort
Brf Vaktaren Stegelbécksgatan 12 C 76145 |Normtilje
Faktureringsadress Postadress Postnr Ort
Brf Vaktaren Stegelbécksgatan 12 C 76145 |Norrtilje
Fastighetsansvarig/Férvaltare Telefonnr |E-post
Nybyganadsar Ombyggnadsar Verksamhet BRA im? Ant. Lgh Ant. lokaler
1958 Forskola 2
A2 - Besiktningsutlatande (+ sammanstilining av system inom byggnaden)

Systemnr Bes.kat. | Besikiningsdatum Bi:‘:‘;:gs om::?:‘“m b::::“;d;:;:n (gESZL Natering
TA1/FF1,Hus D 1 2023-04-05 G 2026-04-05 B1 Hus D, Lundmansgatan
TA1/FF1,Hus A 1 2023-04-05 G 2026-04-05 B2 Hus A, Frétunagatan

Ingar samtliga ventilationssystem for byggnaden i denna besikining. Om Nej

A3 - Allmént omdéme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

OVK-besiktning avser Grossgérdets Montessoriftrskola {Solrosen & Fréet)
Frotunagatan Hus A 351 kvm
Lundmansgatan Hus D 233 kvm

Projekteterade luftfidden for befintlig verksamhet saknas, féregaende ritning avser annan verksamhet dér bland
annat ett aggregat har tagits bort i hus D. Fér att ticka upp Folkhalsomyndighetens féreskrifter (2014:18)

|med 0.35 I/s per kvm samt 7 I/s per person blir grundfldet 409 Ifs Hus A och 292 Ifs fr hus D vilket aggregaten
ungefar leverar i dagsléget.

Aven AFS 2009:2 (Arbetsmiljéverket) och FOHMFS 2014:18 (Folkh&lsomyndigheten) bér uppfyllas.

Besiktningsman Telefon nr E-post
Jan Andersson +46 76 191 84 27 info@em-r.se
Faretag Postadress Postnr Ort
Energi & Milj6 i Roslagen Bergsgatan 12A 76142 |Norridlje
Certiferingsorgan Cert.nummer Giltighetstid Behdrighetsniva
Kiwa 5366 20240513 , [k
Ort / Underskriftsdatum Namnteckning
[Norrtalje 2023-04-27 //

[ 4

via



unkiS

B1

B2

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer

7144001950-20230405-1

Systemnummer

TA1/FF1,Hus D

B1

Fastighetsbeteckning
Vaktaren 1

Internt byggnadsnr

|Systemtyp
FT

[Bes kat{0-2) [Resultat
1 G

Fldktar och aggregat som ingar i det samhérande systemet

Systemdel

|Fiakttyp

Inst.ar

Placering

Proj.fléde lfs

|uppm flde Us

Betjdnar

TA1,LTS T

2017

Flaktrum

4401/s

327 Iis

Forskola, Hus D

FE F

Vind

475 \/s

3701/s

Férskola, Hus D

|Mitsubishi VL-100 T

2019

Personalrum

16.6-29 Ils

Personalrum

1| Handlingar

Pos

Anmérkningar

Utfall

1.1 |l¥] Ritningar

1.2 |[ "] DU-instruktioner
13
14
1.5 |1 Owrigt

1.1

Ritning daterad 2000-06-28 &r ej uppdaterad med

nuvarande verksamhet, delar av ventilation ombyggd. 0

[ Féregaende OVK-protokoll
O Proj. varden/luftflddesprotokoll

2.1

Filterbyte av LTS-aggregat samt Mitsubishi utférdes i

samband med OVK-besikining.

2 Féroreningar

2.1 | Uteluftskanal

22 |[] Filterdel

23 |[] Batterier

24 | wx

25 |[] Flaktdel

26 B Kanaler

27 ﬁ Don

28 | Rensningsmadjligheter
29 |[] Flaktrum

2.10|[+] Ovrigt

3 Funktioner

3.1 [ Filterdel

3.2 [ Batterier

33 |[C wx

34 |[_ spjan

35 |[C styrReglerfOvervakning
36 | Flaktar

37 | Luftiaden

38 |[C Kanaler

39 |[] Don

a.10]] Ovrigt

Méjliga energibesparande atgérder i systemet

4 Klimat

17.Installation av varmeatervinning med ventilationsvarmevéxlare.

4.1 || Temperatur

4.2 |[ odor

43 | Drag

44 |0 Ljud

45 |[] Brukarsynpunkter
46 |[C Owrigt

27 Byt ut elbatteri till vattenburet batteri och virmevéxlare.

Uppdragstyp

Bilagor

Bil.Beteckn.

|ombesiktn.

L 1a besiktning

[~ Aterkommande besiktning
[ Ombesiktning

[ Utékad kontroll

[l Egenkontroll

OOrOO

C: Anmarkning
D: Atgarder

L: Fiode

E1: Aggregatdata
K1: Co2 mm

datum

/

Besiktningsdatum

2023-04-05

L4

Namntecjhni

v11
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Luftflode

Driftstider/Markeffekt

Referensnummer

7144001950-20230405-1

ISysbemnummer

TA1/FF1Hus D

L1

L1 |Fastighetsbeteckning Byggnadsnamn Byggnadsnr Sidnr.
Vaktaren 1 1958 1
Aggregatbenamning Flsdesenhet m3h Ifs |Datum
LTS | 2023-04-05
Driftstider Markeffekter
Mandag-Fredag 05:00 - 19:00 Hégfart. Bérvarde Tilluftstemperatur 20 grader.

Steg 2
L2 Projekterad | Uppmatt | % av proj | Mat- | Projekterad | Uppmatt | % avproj | Mat- Notering
Lgh nr. Namn Tilluft Tilluft Tt | metod] Franht | Franft | Franiut | metod
1 Hus D
2
3 Allrum 2 40 29 73 |ID3| 20 1) Personalrum
4 WC 20 17 85 |ET2
| WC 20 17 85 | ET2|Tvattrum
| Omkiadningsrum | 20 5 25 9 2) Fd Kontor
7 |Korridor
9| Allrum 1 120 115 96 |ST3| 170 110 65 |ET2
9 |Exp / Personal 50 V&gg riven
" [Korridor 7 20 ST3
11 Entre 6 15 20 133 2st torkskap
12 Kok 5 15 10 67 |ET2
13 Flakirum 4
14 Kontor 3 20 18 90 |ST3 Max Sppen
15 Sovrum 2 35 3)
1 Allrum 1 155 140 90 |ST3| 135 135 100 |ET2
7 Forrad @ 5 T 140 |ET2
18} WC 10 20 15 75 |ET2/4)
19 Tvitt 11 15 20 133 | ET2 [Skétrum
2 WC 12 20 10 50 |ET2

|Noterlng: Rumsbendmning utgar frén den ursprungliga ritningen V57-40S, under notering per rum

star nuvarande verksamhet. 1) Rummet ventileras av ett eget Mitsubishi VL-100 véggaggregat

grundflGde 16,6 /s, maxfléde 29 s enligt produktblad. 2) Nu omklédningsrum

3) Oppet mot Allrum 1. 4) V&gg riven, 8ppet mellan rum nr 10, 11, 12.

Mattekniker

Jan Andersson

Méatmetod: ID=Kanal, ET=Franluft, ST=Tilluft SS-EN 16211:2015 SV
ET1, Tryckfallsmétning

ID1, Punktvis hast.métn.m prandtirér

1D2, Punktvis hastmatn m varmiradsanemometer
1D3, Fasta fiddesméatdon

D4, Spargasmatning

ST1, Métning av referenstryck

T3, Métning m stos, direkt metod

ET2, Matn. m stosférsedd anemometer

B1, Punktvis métn m varmtradsanemo rekt galler

Enligt T221928
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Referensnummer Systemnummer
Protokoll OVK |;144oo1950~20230405-1 TA1/FF1, Hus A B2
Obligatorisk Ventilationskontroll
B [Fastighetsbeteckning Internt byggnadsnr Systemtyp [Beskat(0-2) |Resuiat |
Vaktaren 1 FT 1 G
Flaktar och aggregat som ingar i det samhérande systemet
B2 Systemdel |Fiskttyp| Inst.ar |  Placering Projfléde l/s |Uppm fléde Is| Betjénar
ITA1 /LTS 405 T ca 1980 |Flaktrum Ca 253 I/s |Férskola, Hus A
AFF1 F Tak Ca 284 |/s |Férskola, Hus A
3
4
5
8
7
B3| 1 Handlingar Pos Anmirkningar Utfall
1.1 |l¥] Ritningar
1.2 |[] DU-instruktioner 1.1 _|Ventilationsritningar saknas 1
1.3 |[J Féregaende OVK-protokoll Saknas for befintlig verksamhet, hansvisning till
1.4 |[Z] Proj. vardenfluftiisdesprotokoll 1.4 |projekterade luftfiéden enligt FOHMFS pa férsta sidan 1
15 |1 Ovrigt Filtarkassett férsmutsad, luftfidden &r matta med filtret
2 __Fororeningar 2.1_|borta. Samtal pagar med LTS fér att fa fram 0
2.1 || Uteluftskanal lampligt ersattningsfilter men de har ej kvar
22 |[] Fitterdel reservdelar fill detta aggregat dé det &r s4 gammalt.
23 |[] Batterier Befintlig filterram &r inte original enligt kundsupport pa
24 | wvwx LTS
25 | Flaktdel
26 || Kanaler
27 |[] Don
2.8 || Rensningsmjligheter
29 |1 Flaktrum
2.10][] Ovrigt
3 Funktioner
3.1 || Filterdel
3.2 | Batterier
33 |[] vwx
3.4 |[C] spian
35 |[] styrRegler/Overvakning
36 |[C] Fiaktar
37 |J Luftfioden
3.8 |[] Kanaler
39 |["] Don Méjliga energibesparande tgérder | systemet
340 0vrigt_ 17.Installation av vArmeatervinning med ventilationsvirmevéxlare.
4 Klimat
4.1 Temperatur 8. Utbyte av flakimotor for hisgre verkningsgrad.
42 |[[] oder
43 |[] Drag 27.Byt ut elbatteri till vattenburet batteri och vArmevéxiare.
44 ] Ljud
4.5 |[] Brukarsynpunkter
46 |1 Ovrigt
Uppdragstyp Bilagor Bil.Beteckn. |Ombesiktn. |Besiktningsdatum
| 1:a besiktning L1 C: Anmérkning datum
Aterkommande besiktning ] D: Atgérder| / 12023-04-05
[] Ombesiktning L: Flsde L2 |Namnteckpjng
[[1 utskad kontroll O E1: Aggregatdata
[] Egenkontroll [] K1: Co2 mm
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Luftflode Referansnummer Systemnummer
Driftstider/Markeffekt 7144001950-20230405-1 TA1/FF1, Hus A L2
L1 |Fastighetsbeteckning Byggnadsnamn Byggnadsnr |sidnr.
\faktaren 1 1958 2
Aggregatbenamning Flsdesenhet m3h I/s |Datum
O 2023-04-05
Driftstider timmar vecka Markeffekter
L2 Projekterad | Uppmatt | % av proj | Mat- | Projekterad | Uppmatt | % avproj | mMat- Notering
Lghnr. Namn Tilluft Tilluft Tilluft metod Franluft Franiuft Franiuft | metod
1 IHuS A
g |Forad = ET2
3 Malarrum Klaffventil 18 ET2 |Ej atkomliga
! Férrad EAM
5 Stora Rummet 925 ST3 20 ET2
5 WG / Dusch 21 ET2 |Gallerventil
7 WC Bam 8 ET2
8 WC Personal 18 ET2
8 Stadskrubb Casg ET2 |Rér framfor don
10 Tvattrum Bam 22 ST3 ca25 3st pa torkskap
11 'WC Bam ca22 ET2 |R6r framfoér don
12 Hall 25 ST3
13 Kontor Saknas 31 ET2|1)
14 Vilorum EAM 1)
15, Matplats 69 ST3 21 ET2
18| Kok 446 ST3 60 ID2
17 Skafferi EAM
el Stadforrad 7 ET2 | Tvéattrum
19]
20
Notering: Rumsben&mning utgar fran féregdende OVK-protokoll, under notering for respektive rum
stér notering om nuvarande verksamhet. 1) Overluftsdon mellan Kontor / Vilorum.
1) Overlutt till Kontor och Vilorum inte utnyttjas sa ofta sa finns friskluft i bdgge utrymmena.
EAM = Ej atkomliga ventiler for métutrustning.
Mattekniker Méatmetod: ID=Kanal, ET=Franluft, ST=Tilluft SS-EN 16211:2015 SV
ID1, Punktvis hast.matn.m prandtirér ET1, Tryckfallsmatning
Jan Andersson 1D2, Punkivis hastmtn m varmiradsanemometer ET2, Métn. m stosférsedd anemometer
D3, Fasta fiédesmétdon B4, Punktvis matn m varmtradsanemo rekt galler

1D4, Spérgasmatning Enligt T221998
ST1, Méatning av referenstryck

ST3, Matning m stos, direkt metod
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Energi & Miljé

INTYG Roslagen

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med 3ndringar

har utférts pa denna byggnad
[Fastighetsbeteckning Adress

Viktaren 1 Frotunagatan 16
Systemnummer

TAO1, FF1

Besiktningsresultat Datum fér nista besiktning
LGdeéind 2026-04-05
Besiktningsman Besiktningsdatum Nai ing

Jan Andersson 2023-04-05

Foretag Behdrighetsnivd Ce: Cert.nr
{Energi & Milj6 i Roslagen K Kiwa 5366
Protokoll finns att tillgd hos byggnadens dgare och hos kommunens byggnadsnimnd
Ventilationskontrollen avser avdelning Solrosen.
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Energi & Miljé
INTYG R

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med andringar

har utférts pa denna byggnad

Fastighetsbeteckning Adress

Vaktaren 1 Lundmansgatan 11
Systemnummer

TAOL, FF1

Besiktningsresultat Datum for nsta besiktning
Godkand 2026-04-05
Besiktningsman Besiktningsdatum Namn! ng

Jan Andersson 2023-04-05 g

Foretag Behorighetsniva Cert. Cert.nr
Energi & Miljo i Roslagen K |Kitva 5366

Protokoll finns att tillgd hos byggnadens agare och hos kemmunens byggnadsndmnd
Ventilationskontrollen avser avdelning Froet.
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